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IN2 9-11  Kosteushdlytys
IN3 10-11 Murto, tilavalvonta 1) Oto lampdtianpudotuksen ohjous 3) Huomioi ohjouskytkenndissi, etti SELV- jo 230V—piit ovat erotetty
IN4  12-14  Palohdlytys samon vikovirtasuojon takoo aisistaan luotettavasti. RiittGvdn iimovdin turvoomiseksi SELV- jo 230V-piirien
INS 13 Sthkokatkohdlytys ECO605I1G, (13-14 ovautuvalta releen koskettimelta) kuin varsinainen syGttokin liittimien valill, kdytd ndiden ohjoukseen tarvittoessa eri kontoktoreito
IN6  14-15 Murto, kuorivalvonta 2) Torkista valreleen ohjousjannite 4) Tulot DI3 ja D4 on otettovo erikseen Poisso- jo Poissa pitkéign-kayttson.
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TE2 18-17 ei kiytossd Kts. oheinen ohje "POISSA jo POISSA PITKAAN toimintojen kdyttddnotto’.
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POISSA ja PITKAAN POISSA toimintojen Kayttoonotto DI3- ja DI4-tuloihin

1 Poista POISSA ja PITKAAN POISSA toiminnot pikavalinnasla (nama toiminnot eivat toimi

pikavalinnassa, eika vaylan kautla kun ne otetaan kayttéon DI-tuloihin)

- Mene perusnayiosta valikkoon

PAAVALIKKO / ASETUKSET(koodi 6143) / PIKAVALINNAT

Pikavalinnat

Ylipaineistus
Tehostus
Poissa ~<+— Poista
Pitkaan poissa ~+— Ppoista
Max Lamm /Jaahd .
Kesayojaahdytys
IV-tehon saato
Lampotilan saato
Min-max. H °C fizid °C

Palaa Muuta

ENERVENT OY
Kipinatie 1, 06150 PORVOO
Puh +358-(0)207 528 800, Fax +358-(0)207 528 844

2 Lisaa POISSA ja PITKAAN POISSA Di-tuloihin

- Mene perusnaylosta valikkoon

PAAVALIKKO / ASETUKSET(koodi 6143) / MUUT ASETUKSET(kood: 1008)
/ TOIMINTAVALINNAT / DI TULOT

DI tulot
X9-11 DI3F Poissa -+——— Muuta
X9-12 DI4F  Pitk pois --———  Muuta
X9-13 DISF  ---
X9-14 DI6F  ---
X9-15 DI7F  ---
X9-16 DIBF  ---
X9-17 DI9F  ---
Palaa Muuta

Jos LISAAIKA tai TEHOSTUS toimintoja halutaan kayttaa, vor nama toiminnot ottaa kayttoon
Dl-tuloissa, jotka eivat ole kaytossa

HUOM! Ala kayta DI5S-tuloa

Pvm.  511.2012 Mittokoovo Lehti Lehdistd
Muutos 9 9

Rokennustoimenpide Piirustuslaji
Kytkentdohje
Rokennuskohteen nimi jo osoite Piirustuksen sisgIté

EDA-automatiikka
Poissa jo Poissa pitkddn toiminto

Teki EN STO F| N LAN D OY Piirustusnumero

Tork. Ensio Mictiisen koty 2. 06101 PORYOO

Koodi puh. 0204 76 21 tekn.tuki 0200 29009
00di EC0603 www.ensto. i s—posti ensto@ensto.com
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